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stan techniczny komindw jest dobry w dniu kontroli przewody szczelne .

Przewody nr 2 1 6 wymiar 17x17cm pozostate 14x17cm

Nalezy wymienié fawy kominowe .



OKREZNA nr6
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Mieszk nr 1 brak wentylacji wywiewnej w kuchni | wlazience , brak wymaganej wentylacji wywie e T Gt
nawiewnej w pomieszczeniu z piecem Co - piwnica, okna PCV brak nawiewnikow WALBRzye

Mieszk nr2  brak wymaganej wentylacji nawiewnej dla kotla gazowego (otwarta komora) 201 -n- 14
okna PCV nie posiadajg nawiewnikow

Ldz,

Mieszk nr 3 brak wentylacji wywiewnej w kuchni i wiazience zbyt maly nawiew w drzwiach {azienki, brak
wymaganej wentylacji nawiewnej dia kotta gazowego bez ktérej kociot gazowy nie moze byé
bezpiecznie uzywany, okna PCV brak nawiewnikéw

Mieszk nr4  wentylacja z kuchni wyprowadzona na zewnatrz nieprawidfowo , gazowy podgrzewacz wody
junkers wigczony nieprawidiowo do wentylacji natychmiast odigczyé, brak jest wymaganej
wentylacji nawiewnej dla pieca Co (tazienka) , zlikwidowaé potaczenie jumkersa z kominem
nieprawidiowa aluminiowa rura spalin (mieszkanie bez gazu)

Uwaga w przewodzie nr 7 wiaczone sg wentylacje z fazienki mieszk nr 4 i wentylacja z przed pokoju m. nr 3
rozwigzanie takie jest niedopuszezalne - nie mozna fgczy¢ wentylacji z pomieszczen o réznych
funkcjach uzytkowych .

KOMINIARSKI
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Ry koW przeprowadzonych ogledzin - ekspertyzy urzadzefi grzewczo kominowych
w budynku potozonym W Watbrzychu o Okrezna 6/1,3, 4
inwestor Wspolnota Mieszkaniowa

administrator BOK Podgérze

Weelu: wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podigczenie
ustalenia pramidle“"‘éf‘i pnﬂ}ﬂtr'vpﬂin

W zwigzku Z pOWYZSZYI stwierdz si¢ cO nastepuje :

Mieszkanie nr 1 - wentylacje wywiewng grawitacyjng z porrﬁeszc‘zenia kottowni usytuowanej w
piwnicy wykonac zewnetrzng zgodnie Z zatozeniami projektowymi i obowiazujacymi przepisami .

Mieszkanie nr 3 - wentylacj¢ wywiewng grawitacyjng z pomieszcz.enia kuchni wykona¢ zewnetrzng
zgodnie 7 zatozeniami projektowymi i obowigzujacymi przepisami.

Mieszkanie nr 4 - wentylacje wywiewna grawitacyjna Z pomiéézczenia.kﬁcihni wykona¢ zewnetrzng
zgodnie Z zalozeniami proj ektowymi i obowiazujacymi przepisami .

Uwaga :

Weelu prawidtowego funkcjonowania urzadzen grzewczo - kominowych nalezy wykonaé niezamykany otwor wentylacji
nawiewnej (dot.kottow i urzqdzen pobiequcych powietrze 2 pomieszczenia) lub zamontowaé nawiewniki okienne (Podst. Prawnd
Dz U nr 201213 listopada 2008r. § 155 ust 3) ilogé nawiewniké dobraé wg wyliczenia zapotrzebowanie 120m3/h : §redn wydajnosé
nawiewnika tj ok. 30m3/h =4 nawiewniki . Strumieh powietrza przeplywajgcego przez catkowicie otwary nawiewnik , przy roznicy

cignienia po obu stronach 10Pa powinien miescié sie w granicach : od 20 do 50m3/h, przy sastosowanej weniylacfi grawitacyjnej.

Opinig sporzadzono w oparciu 0 :  Prawo Budowlane Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Dz.U. nr 89 poz 414

z p6éniejszymi Zmianami , ostatnia zmiand styczen 2020r.

Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury 12 kwietnia 2002r. Dz. Unr 75 z 15 czerwea 2002r. z pozniejszymi zmianami
Dz.Unr 74 poz 836 2 1999r. w sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych

Rozp Ministra Spraw Wewngtrzych i Administracji oraz Dz. Unr109poz 7192 2010r.

Opinig sporzadzono W 2 egZ. Z przeznaczeniem po : legz  Wspolnota Mieszkaniowa
B legz RZKnr 17 w Watbrzychu
BOK 5, PODG ORZL”

| Po dokonaniu proponowanych rozwiazai nalezy zglosi¢ do rawdaBhht BRZY CH OPINIODAWCA
prawidlowosci wykonania i funkcjonowania urzadzeft ' Ml@#ﬂi‘gkgmﬂ IARSKI
2. Opinia jest waina 1 rok od daty wystawienia High 1 # & S i
e ‘ , L, Daniel-Siara
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