ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAMAWIAJACY:

Wspoélnota Mieszkaniowa
przy ul. 1 Maja 138 w Walbrzychu

Przedmiot zamoéwienia: Naprawa instalacji odgromowej (niesprawne 4 sondy) budynku
przy ul. 1 Maja 138 w Walbrzychu- Postepowanie PINB.
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Termin realizacji zaméwienia: wg decyzji Wspélnoty Mieszkaniowej
Okres gwarancji: nie dotyczy
Termin zwigzania ofertg: 60 dni
Miejsce ztozenia oferty:
Sekretariat MZB Sp. z o. 0. (pok. nr 10) ul. Andersa 48
Termin skladania ofert: 21.03.2022 r., do godz. 10:30
Termin otwarcia ofert: 21.03.2022 r., godz. 11:00
Osoba upowazniona do kontaktu z wykonawcami:
Alina Korzen (tel. 74 887 05 09), e-mail: korzen-a@mzbwalbrzych.pl,
Sposéb przygotowania oferty: ofert¢ nalezy sporzadzi¢é w formie pisemnej, w
jezyku polskim na wzorze zamieszczonym na stronie internetowej
www.mzbwalbrzych.pl.
Oferty zlozone na druku innym niz w/w_nie beda rozpatrywane.
Sposob dostarczenia oferty: pisemnie w zamknietej kopercie oznakowanej
pieczatka wykonawcy i adresem oraz wskazaniem przedmiotu zaméwienia
ktérego konkurs dotyczy.
Oferty zlozone w 1 kopercie na wiecej niz jedno zapvtanie ofertowe nie beda
rozpatrywane.

UWAGA !!!

Roboty budowlane nalezy prowadzié pod kierownictwem o0s6b spelniajacvech wyvmagania art.

1

2 ust 7 ustawy Prawo budowlane. Po zakonczeniu robét nalezy przedstawié oswiadczenie
kierownika robét o wykonaniu robét zgodnie z przepisami i sztuka budowlana.

Wykonawcy przed zlozeniem oferty winni zapoznaé sie z 0gllnymi warunkami
konkurséw, ktére zamieszczone s3 w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie
internetowej www.mzbwalbrzych.pl w zakladce zapytania ofertowe.

Oferenci zobowiazani sg do obejrzenia wycenianego obiektu i uwzglednienia
wszystkich okolicznosci majacych wplyw na warto$é oferty.

Sposéb rozliczenia prac: RYCZALT

Obowiazuia nowe wzorv uméw i ofert dostepne na stronie internetowej:
www.mzbwalbizvch.pl
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Marblaz
Instalatorstwo, awarie, pomiary elektryczne
58-310 Szczawno-Zdroj ul. Gérna 3 tel.: 887 615 777

Protokot przegladu

Ze sprawdzenia stanu technicznego i sprawnosci instalacji elektrycznej
i piorunochronowej- (kontrola 5 roczna)

OBIEKT: budynek mieszkalny

Ul. 1 go Maja 138

Watbrzych, data
04.07.2017



1. Zakres przeprowadzanej kontroli
1.1 W zakresie elementdw zasilania (podigczenie do wspdlnej sieci)

-przytaczenie energetyczne: kablowe

1.1.1. Zabezpieczenie gtéwne budynku: Bi-wts 3 x 63 A

1.2, W zakresie gtéwnych elementdw instalacii.

1.2.1. Wytgcznik gtéwny: R - 100 A

1.2.2, Tablic POM. Rozdzielczych i pietrowych
Zestawy licznikowe : metalowe -4szt
Licznik OKS zlokalizowany: parter - 2 obwody. Wyposazony w czujniki
ruchu.

1.2.3.Wewnetrznej linii zasilajgcej: LGY 3 x 16mm?Z. | drut ADY 1x 10mm?.
1.2.4.Uziemien, przewodow ochronnych

Potaczen wyréwnaweczych: brak
Instalacji w uktadzie sieci: TNC

1.3. W zakresie stanu instalacji odbiorczej.

1.3.1. Instalacja WLZ- LY 3 x 16mm. | drut ADY 1x 10mm.

1.3.2. Instalacji o$wietlenia klatki schodowej: YDY 3 x 1,5mm?>.

1.3.3. Instalacji strychu: YDY 2 x 1.5 mm?

1.3.4. Instalacji w piwnicy: YDY 2 x 1.5 mm?




Data pomiaru

POMIAR REZYSTANCJI IZOLACJI

04.07.2017

2. Obiekt Budynek mieszkalny
3. Adres Watbrzych ul. 1go Maja 138
4. Przyrzad pomiarowy Cyfrowy miernik rezystancji izolacji MIC-3 Nr 346112
5. Napiecie zasilania 230/400 V
6. Napigcie w
stosunku do 230V
przewodu N
7. Napiecie miedzyfazowe 400V
Lp| Okreslenie urzqdzenia | LI-L2 | L2-L3 | LI-L3 | LI-N | L2-N | L3-N | LI-PE | L2-PE | L3-PE | N-PE | Orzeczenie
1. | Obwid 3 odizk dowik 040 | 040 | 040 | 040 | 040 | 040 - - T - w normie
2. | Obwéd 3 faz od wyl do wiz 040 040 040 | 040 | 040 | 040 - - - - w normie
3. | Obwéd I faz Oks i strychu i i - |00 - i i i i i e
4. | Obwdd 1 faz piwnicy 5 3 - 020 - - - - ) - w normie
3 ) - B B B - B B 5

Rezystancja izolacji zgodna z warunkami technicznymi
instalacji .




1.4. W zakresie instalacji piorunochronowej.

1.4.1. Stan czesci nadziemnej- Dobry

1.4.2 Stan czesci podziemnej- Do wymiany

2.3.Whnioski i zalecenia

.2.3.1. Instalacja WLZ- Bez uwag

.2.3.2. Instalacja klatki schodowej- Bez uwag.
.2.3.3. Instalacja strychu- Bez uwag.

.2.3.4. Instalacja piwnicy- Bez uwag.

.2.3.5. Instalacja piorunochronowa : Sady do wymiany.

Na podstawie przeprowadzonych badan, stwierdza sie, ze instalacja elektryczna
objeta przedmiotem badan w budynku przy ul. 1 go Maja 138

Spetnia wymagania ochrony przeciwporazeniowej i tym samym nadaje sie do
dalszej eksploatacji.

Nie Spetnia wymagania ochrony przeciwporazeniowej dla Pkt . 2.3.5
Watbrzych, ul 1 go Maja 138

Data : 04.07.2017
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PROTOKOL
z przeprowadzonych pomiaréw opornosci uziemien

Obiekt: Budynek Mieszkalny W —Ch ul. 1 Go Maja 138
Rodzaj badania: Okresowy

Data badania: 04.07.2017

Urzadzenie pomiarowe: MRU — 101 SER. NO: 126508

Wynik Wspotczynnik W_vmk s s
Numer . ; pomiaru po Whnioski i
Lp. . pomiaru Korekcyjny . ;
uziomu (Rx) (k2) korekcie uwagi
(Ru=Rx kz)
- - o) - Q | | ==
1 1 30,0 2,2 66,0 niesprawny
2 2 300 22 660,0 niesprawny
3 3 110 2,2 242,0 niesprawny
4 4 116 2,2 255,2 niesprawny
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