KOMINIARSKA SPOLDZIELNIA PRACY

PROTOKOL Nr 178 o, FLORIAN » we WROGE At
. i ‘LA N i
z dnia 10-03-2022 55-301 Walbegych o1 BamoKie 1

tel. 74 84-23.286
z kontroli przewodéw kominowych v budynku  NIP 896-000-20-54

Inne uwagi nie Wymienione w pkt. 1-4 patrz szkic podigezer
Stwierdzone usterki 1 zaniedbania Wymienione w zataczniky (szkic podigezeni) i w protokole nalezy
usunaé natychmiast.

Zgodnie z art. 70 Ustawy WYZ€] Wymienione usterki w stanie technicznym nalezy usunaé w terminie jw.

Protokeét otrzymuja:

I
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Administrator — uzytkownik budynky
ala . Mistrz Kominiarski
Adam Sl:ara
MISTRZ KOMINIARSKI

i
Adam Siara
nr upr. 5426/2020, 15.07.2020
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BOGUSLAWSKIEGO 4
inwentaryzacja przewodéw kominowych i podtgczen
{= Str 2/2
Mieszk nr 1 piec Co na paliwo state w fazience, brak wymaganej wentylacji nawiewnej dla pieca Co,
okna PCV bez nawiewnikéw, brak wentyl wyw w kuchni i w tazience
Mieszk nr(g ogrzewane przez kociot gazowy z zamk komorg spalania w fazience, zbyt maly nawiew w drzwiach
lazienki, okna PCV posiadajg nawiewniki, wentyl wyw z kuchni przejécowa do tazienki.

o

Mieszk nr3  ogrzewane przez kociot gazowy z zamk komora spalanie w kuchni, bez uwag

Mieszk nr4 niecbecni
0

Mieszk nr 5 ogrzewanie piecowe , brak wentylacji wywiewnej w kuchni , okna PCV bez nawiewnikéw
{9

Mieszk nr& ogrzewanie piecowe , brak wentylacji wywiewnej w kuchni , brak wentylacji wywiewnej w tazien

zbyt maty nawiew w drzwiach tazienki, okna PCV bez nawiewnikéw, w kuchni jest wykonany nawiew
{p z zewnatrz
Mieszk nr 7 ogrzewane przez kociot gazowy z zamk komorg spalanie w kuchni, bez uwag
L/

Mieszk nr8 ogrzewane przez kociot gazowy z otwartg komorg spalania w tazience, wentylacja wywiewna
lazienki prawidtowa lecz w dniu kontroli zatkana szmatami , brak jest wymaganej wentylacji nawiewnej
dla kotta gazowego , okna pokojowe posiadajg nawiewniki , brak nawiewu w drzwiach tazienki,
nieprawidtowa wentylacja wywiewna z kuchni - dziura w $cianie zatkana szmatami,

Ty o
Mieszk nr 9  niesprawdzone
W,

Mieszk nr 10 brak podtgczen kominowych, pilnie zamurowaé dziure do komina po odtgczonym piecu,

brak wentylacji wywiewnej w kuchni i w fazience, okna PCV bez nawiewnikow,
W

Mieszk ne 11 ogrzewane przez piec Co podtgczony w kuchni, brak wymaganej wentylacji nawiewne;j dla
pieca Co, niedozwolony wentylator elektr w kuchni przez sciang na zewnatrz , wentyl w Wc
nieprawidtowa dziura w $cianie na zewnatrz,

Mieszk nr 12 nieobecni

‘iﬁ

Mieszk nr 13 ogrzewane przez kociot gazowy podtgczony w kuchni, nieprawidiéwe wentyl wywiewne w

kuchni i w fazience, zbyt maty nawiew w drzwiach tazienki, ockna PCV bez nawiewnikéw

F

Mieszk nr 14 nieobecni

{

Mieszk nr 15- ogrzewanie piecowe, okna PCV posiadajg nawiewniki

Drzwi tazienkowe powinny posiadac w dolnej czesci otwér nawiewny o przekr 220cmz2
Okna PCV oraz nowe drewniane powinny posiadaé¢ nawiewniki okienne . Dz.U. nr 201 z 2008r § 155 ust 3
Pomieszczenie z kottem gazowym musi speniaé wymagani§ 170 Dz.U. nr 75 z 15 czerwca 2002r.

Wentylacja nawiewna powinna mieé przekréj 200cm2 N -
o p - MISTRE KOMINIARSKI
KOMINIARSKA SPOLDZIELNIA PRACY . ,
 ETONOWY ZAKLAD KOMINIARSKI Ne 17 e B, 1507
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WSPOLNOTA MIESZKANIOWA
BOGUSLAWSKIEGO 4
ELH\Nmﬁfbryzacja przewoddw kominowych i podigczen
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Wymiar przewodéw nr 1i2 45x45cm

Przewody kominowe sg drozne, w dniu kontroli szczelne .

Niespr_awdzone nr4, 9, 12, 14
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